JURBARKO V.
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( Vandens tyrimai

Zirmiiny g. 106, Vilnius

& 8(5)2325287

\
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Tyrimy protokolas Nr. 220301MV118 | Eminio gavimo data: 2022-03-01 | ID 52524
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paé¢mimo data
Jurbarko vandenv.(Muitinés g. 1) | 6 2022-03-01
Tyrimo rezultatai.
Vandens cheminé analizé
Analité _| mg/l | mg-ekv./l | Analizés metodas
Anijonai
Fluoridas, F- 0.11 0.006 | LST EN ISO 10304-1:2009
Chloridas, CI 15.8 0.446 ' LST EN ISO 10304-1:2009
Sulfatas, SO4* 20.1 0.418 LST EN ISO 10304-1:2009
Katijonai
Natris, Na* | 11.0 | 0.478 ] LST EN ISO 14911:2000
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Permanganato indeksas <0.5 mg O/ LST EN ISO 8467:2000

Boras, B~

0.11 mg B/l

LST ISO 9390:1998 ™

Cianidas, CN- <0.01 mg CN-/I LST ISO 6703-1:1998 ™
Bendr. organiné anglis 2.6 mg/l LST ISO 8245:2003 ™
Bromatai BrOs <0.005 mg/1 SVP 7.2-1:2019
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™

nebiidingy pokyd&iu

Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be

LST EN 1622:2006 ™

nebudingy poky¢iu
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
Spalva mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012 ™

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo ribg, Zymimas (<...).

N-neakredituotas analizés metodgs

Tyrimy protokola parengé

“yandetl

» Yt‘m

RE
o pUe

vu.n\“e’

'//g(;hemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimly protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruostas (2022 03-16)
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< Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220405MV224 | Eminio gavimo data: 2022-04-05 | ID 54054
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Pesticidy analizés vandenyje rezultatai

Objektas GrezZinys (punktas) Paémimo data
Jurbarko vandv. /Muitinés 1/ 1 2022-04-05
Analité Nustatyta verté ug/L. | Nustatymo riba pg/L
Heksachlorbenzenas (HCB) <0.005 0.005
Alfa-heksachlorcikloheksanas (HCH) | <0.005 0.005
Beta-heksachlorcikloheksanas (HCH) <0.005 0.005
Delta-heksachlorcikloheksanas (HCH) <0.005 0.005
Gama-heksachlorcikloheksanas (HCH) <0.005 0.005
Heptachloras <0.005 0.005
Aldrinas <0.005 0.005
Tzodrinas <0.005 " 0.005
Cis heptachloro epoksidas (B) <0.005 0.005
Trans heptachloro epoksidas (A) <0.005 0.005
Dieldrinas <0.005 0.005
Endrinas <0.005 0.005
_4,4‘- Metoksichloras <0.01 0.01
Pesticidy suma <0.01 0.01

Verté, mazesné uz nustatymo ribg, Zymima (<...).

Analizés metodas: LST EN ISO 6468:2000 Vandens kokybé. Tam tikry
chlororganiniy insekticidy, polichlordifenily ir chlorbenzeny nustatymas. Dujy
chromatografijos metodas, ekstrahuojant skys&iu (ISO 6468:1996)

Tyrimy protokola parengé »Vanden s Cliemiké analitiké Justina Smilgiené
Yrimai® 4, TYIRTINU
_/bifeiconaus pavaduotoja
(/ Jolanta Kozlova

Rezultatai susij¢ tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-04-15)




( Vandens tyrimai Zirminy g. 106, Vilnius 8 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220301MV118 | Eminio gavimo data 2022-03-01 | ID 52524
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Tyrimo rezultatai
Policikliniy aromatiniy angliavandeniliy koncentracija vandenyje

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data
Jurbarko vandelzr)lv.(Mmtmes g. 6 29 03 01
Analite Nustatyta verté . | . Nustatymo riba
Fluorantenas <0.005 0.005
Benzo(b)fluorantenas <0.002 0.002
Benzo(k)fluorantenas <0.002 0.002
Benzo(a)pirenas ~ <0.002 0.002
Benzo(g,h,i)perilenas <0.005 0.005
Indeno(1,2,3-cd)pirenas <0.005 0.005
SUMA:

Verté, maZesné uZ nustatymo riba, Zymima (<...).

Analizés metodas : LST EN ISO 17993:2004 Vandens kokybé. 15 policikliniy aromatiniy
angliavandeniliy (PAA) nustatymas vandenyje efektyvios skys&iy chromatografijos metodu, taikant
fluorescencinj aptikima, atlikus skystinj skyséio ekstrahavima (ISO 17993:2002)

chemiké-analitiké Justina Smilgiené

Tyrimy protokolg parengé % :Va ndens
\ tyrimai®
: \-_*..r/

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola dalimis dauginti
leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas paruoitas (2022-03-212022-03-10)




( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 221004M V698 | Eminio gavimo data: 2022-10-04 | ID 61984
UZzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GrezZinys (punktas) Paé¢mimo data

Jurbarko vandenv. (Muitinés-1) 1 2022-10-04

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité I mg/l |  mgekv/ | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokvéiu
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokydiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 3 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

T

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo ribg, Zzymimas (<...). e
ol 3
F o C;
AB

‘57/ U : -‘l."; \.l
(” Va 2 d e ghemiké-analitiké Edita Pusvaskiené
tytlmai “

* _-r 4
N

Tyrimy protokola parengé &

)

TVIRTINU

™
)
Direktorius %
Valdas Simé&ikas :

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokols
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-10-17)



( Vandens tyrimai Zirminy g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220712MV524 | Eminio gavimo data: 2022-07-12 | ID 58959
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas ‘ GreZinys (punktas) Pa¢mimo data

Jurbarko vandenv. (Muitinés 1) | 1 2022-07-12

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/] |  mg-ekv./1 | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky<¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebidingy poky&iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 2 mg/] Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, mazesnis uZz nustatymo ribg, Zzymimas (<...).

Tyrimy protokolg parengé W

UAp
"I; C et . . vy . .
{ Va ade Eberﬁlke-anahtlke Edita Pusvaskiené
\ tyl'lma; « Jf
\'\ - //

.
S g /
g V1S /

/'-"‘:S_E?“\.\.\
R ‘/’—N,
>

TYIRTINU

£CPoug_
C Difektoriaus pavaduotoja
Jolanta Kozlova

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas, Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-07-14)




Zirmi Ini e SISy
Vandens tyrimai Zirmany g. 106, Vilnius ilai I
’ B 8(5)2325287 =~ 1 A

BSONT3TH28 Ny LA

Tyrimy protokolas Nr. 220405MV224 | Eminio gavimo data: 2022-04-05 | ID 54054
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GregZinys (punktas) Paémimo data

Jurbarko vandv. /Muitinés 1/ 1 2022-04-05

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité ] mg/l |  mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebidingy pokyéiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
Spalva 2 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012 ®

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo riba, Zymimas (<...).

N-neakredituotas analizés metodas.

Tyrimy protokolg parengé X4 X & %Chemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené
\
)

i) TVIRTINU
Direktoriug
Valdas Siméikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-04-13)




( Vandens tyrimai

Zirminy g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220208M V073 | Eminio gavimo data: 2022-02-08 | ID 52070
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas

GreZinys (punktas)

Paémimo data

Jurbarko vand. (Muitinés g. 1) 12

2022-02-08

Tyrimo rezultatai

Vandens cheminé analizé

Analité mg/l | mg-ekv.l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai

Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokydéiy

Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokydiy

Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016

Spalva

4 mg/l Pt (=410 nm)

LST EN ISO 7887:2012

Tyrimy protokola parengé

\ tyrimai

sVan de@hsﬁ

LI V4
VILNE)E//

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leid%iama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruostas (2022-02-24)




Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys™ direktoriaus

2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS¢
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-884
2022 m. spalio 07 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6

[§duotas 2014.09.29

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 2056
Meéginiy gavimo data: 2022.10.04
Méginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko vandenvieté (Muitings 1)
Tyrimo atlikimo data: 2022.10.07
Méginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iu) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas 1§: paskirstymo mazgo

(jvado, vidaus krano, gr¢Zinio, 3ulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI _
1 Tyrimai atlikti pagal Tiriamas [Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMALI :
1. Zarniné lazdel¢ (E celi) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
2. Koliforminés bakterijos_ | LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaranciy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skaiius nebidingy pokytiy
CHEMINIAI TYRIMAI o ]
1. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 us em-1 2500 354
2.pH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,35

Atskiros 8io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lictuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja: . . (st
Tel. Nr. 8-446-61206 @

Agné StruZeckiené
\



Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys* direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB, TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-773
2022 m. rugs¢jo 02 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
[§duotas 2014.09.29

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 1773
Méginiy gavimo data: 2022.08.30
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko vandenvieté (Muitinés 1)
Tyrimo atlikimo data: 2022.09.02
Meéginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§: paskirstymo mazgo

(ivado, vidaus krano, greZinio, Sulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardg¢)

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas ! LeidZiamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMALI
1. Zarniné lazdelé (E coli) | LSTENISO 9308-1:22014 | 100 ml 0 | <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml | 0 <1
4. Kolonijas sudaranéiy LST EN ISO 6222:2001 1 mi | Priimtinas vartoiojui irbe | Neaptikta
vienety skaiius | nebudingy poky¢iy
CHEMINIAI TYRIMAI
1. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 385
2.pH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,37

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali bati kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens
saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys* direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-580
2022 m. liepos 15 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I8duotas 2014.09.29

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 1385
Meginiy gavimo data: 2022.07.12
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko vandenvieté (Muitinés 1)
Tyrimo atlikimo data: 2022.07.15
Meéginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§: paskirstymo mazgas

(ivado, vidaus krano, gr¢Zinio, $ulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI

Tyrimai atlikti pagal Tiriamas | LeidZiamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 o<l

2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 m! 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1

4. Kolonijas sudaran¢iy LST EN ISO 6222:2001 I ml Priimtinas vartotojui ir be I\feaptikta

vienety skai¢ius [ nebtdingy poky¢iy

CHEMINIAI TYRIMAI

L. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 ' ps cm-1 | 2500 370
| 2.pH | LST ISO 10523:2012 |' 6,5-9,5 7.42

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 »eriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja: Aéﬁé Struzeckiené
Tel. Nr. 8-446-61206 '




UAB ,,TAURAGES VANDENYS*“

Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys*

Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-422
2022 m. geguzés 06 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé.

Protokolo puslapiy (su priedais) skaidius 1
Meéginio registracijos Nr. 954
Meéginiy gavimo data: 2022.05.03

Meginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko vandenvieté (Muitinés 1)

Tyrimo atlikimo data: 2022.05.06

Meginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1

Meéginys paimtas i§: paskirstymo mazgas
(ivado, vidaus krano, grezinio, Sulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI

Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
[8duotas 2014.09.29

Tyrimai atlikti pagal Tiriamas
vandens kiekis ‘ (pagal HN24:2017)

Leidziamas kiekis

Rasta*

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali bati l_(opij uojamos.

Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.

*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 [ <t |

2. Koliforminés bakterijos | LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1 ]
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 m] 0 | 1

4. Kolonijas sudaran¢iy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui ir be ‘ Neaptikta ‘

vienety skaitius nebadingy pokyciy '
' CHEMINIAI TYRIMALI

1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 usem-1 | 2500 382 ‘

2.pH LST ISO 10523:2012 ) 6,5-9,5 | 162 |

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens
saugos ir kokybés reikalavimai* nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206 @

_

" Agné Struzeckiené



Patvirtinta
UAB ,, Tauragés vandenys®

Direktoriaus Eduardo Anulio

2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,, TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-256

2022 m. balandZio 08 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I§duotas 2014.09.29

Protokolo puslapiy (su priedais) skaiCius 1
Meéginio registracijos Nr. 676
Meéginiy gavimo data: 2022.04.05
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko vand. ( Muitinés 1)
Tyrimo atlikimo data: 2022.04.08
Méginiy apradymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§: paskirstymo mazgas
(ivado, vidaus krano, greZinio, 3ulinio)
Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |

| MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI '
1. Zarning lazdeié (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 | 100 ml 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN I1SO 9308-1:2014 100 ml 0 <1

3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1 |
4. Kolonijas sudaranéiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skaidius nebadingy poky®iy |
CHEMINIAI TYRIMAI
1. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 405
2.pH LST ISO 10523:2012 6,59.5 744 |
3. Amonis LST I1SO 7150-1:1998 mg/l 0,5 <0,05
4. GeleZies jung, LST 1SO 6332:1995 mg/] 0,2 0,03 |
5. Nitritas LST EN 26777:1999 mg/l 0,5 <0,01
6. Nitratas LST EN ISO 7890-3:1998 mg/l 50 L 044 ‘

"~ Atskiros io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali bati kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai* nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

~1&

Laboratorijos vedéja: /  Agné Stru%éi:kiené
Tel. Nr. 8-446-61206 ( (ayrovy \

r




Patvirtinta
UAB ,,Taurageés vandenys*

Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
‘GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-198

2022 m. kovo 25 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I8duotas 2014.09.29

Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 543
Meéginiy gavimo data: 2022.03.22
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko vand. ( Muitinés 1)
Tyrimo atlikimo data: 2022.03.25
Méginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§: paskirstymo mazgas
(ivado, vidaus krano, greZinio, 3ulinio)
Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavarde)

TYRIMO REZULTATAI ]
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas | Leidziamas kiekis | Rasta*
| vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |
| MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI o
1. Zarnine lazdelé¢ (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 mi 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 ' 100 ml 0 <1 i
| 3. Zarniniai enterokokai | LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaranciy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui ir be Ne;m_ikt_aﬂ
vienety skai¢ius nebadingy pokyZiy
CHEMINIAI TYRIMAI
1. Savitasis clektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 421
2.pH ~ | LSTI1SO 10523:2012 6595 | 187 |

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susij¢ tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206




Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys*
Direktoriaus Eduarde Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-126
2022 m. kovo 04 d.

Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I8duotas 2014.09.29

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage.

Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 386
Meéginiy gavimo data: 2022.03.01
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko vandenvieté (Muitinés 1)
Tyrimo atlikimo data: 2022.03.04
Meéginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Méginys paimtas i§: paskirstymo mazgo
(ivado, vidaus krano, greZinio, 3ulinio)

Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavarde)

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
| vandens kickis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
| 1. Zarning lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 T <l
| 2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 : <1
| 3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
| 4. Kolonijas sudaranéiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta |

vienety skai¢ius nebudingy pokyCiy

CHEMINIAI TYRIMAI
| 1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 ps cm-1 2500 422
}7 pH LST ISO 10523:2012 R 6,5-9,5 801 |

Atskiros 3io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susij¢ tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 ,.Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206

Agné StruZeckiené



Patvirtinta

UAB ,,Taurages vandenys*
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-63
2022 m. vasario 11 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragg.

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 250

Meéginiy gavimo data: 2022.02.08
Méginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko vandenvieté (Muitinés 1)
Tyrimo atlikimo data: 2022.02.11

Méginiy apradymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
paskirstymo mazgas

Méginys paimtas i$

Meéginiy paémeéjas:

(ivado, vidaus krano, greZinio, sulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Stanislovas Kapturauskas

(vardas, pavardé)

Atestavimo paZyméjimas Nr LPL-6
I8duotas 2014.09.29

TYRIMO REZULTATAI

Tyrimai atlikti pagal

Tiriamas

vandens kiekis_J (pagal HN24:2017) |

Leidziamas kiekis ‘Rasta* ‘

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMALI

1. Zamning lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 ©100ml 0 < I

' 2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100ml 0 <1

| 3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml _ 0

4. Kolonijas sudarangiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml | Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta |
vienety skai¢ius nebiidingy poky&iy |

| CHEMINIAI TYRIMALI - o 1
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 : 2500 | 437
2.pH LST ISO 10523:2012 | 6595 | 752 |

Atskiros §io protoko]o' dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybes
reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206

Q“)';




( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 221004M V698 | Eminio gavimo data: 2022-10-04 | ID 61989
UzZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas Grezinys (punktas)

Paémimo data

Jurbarko vandens bokstas 6

2022-10-04

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/l | mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebudingy poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebtidingy pokyciy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 4 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo ribg, Zymimas (<...).

Tyrimy protokolg parengé W

TVIRTINU O
Direktorius
Valdas Simgikas {7

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai® sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruostas (2022-10-17)




( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220712MV524 | Eminio gavimo data: 2022-07-12 | ID 58964
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) | Paémimo data

Jurbarko vandens bokstas 6 \ 2022-07-12

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/l [ mg-ekv./1 | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokvéiy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokyéiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 2 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...).

. i
Tyrimy protokolg parengé é/&m;,;

Ug X# \\‘
»Vanp (&hemiﬁa‘

B
JYdeng |l
tyl‘lm ¥

al‘ [ !/‘;
,«/

TYIRTING

b' a?fzo‘{ NL
irektoriays Pavaduotoja
Jolanta Kozlova

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-07-14)

Lanalitiké Edita Pusvaskiené



.. . ‘&l//_/\}l", / ‘ NACIONALIVIS
( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius HacHrA ARREDITACLIOS

&’ 8(5)2325287 = ram "

BANDYMAL
SGARC TS Ny 117601

Tyrimy protokolas Nr. 220405MV224 | Eminio gavimo data: 2022-04-05 | ID 54059
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data

Jurbarko vandens bokstas 6 2022-04-05

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/l ] mg-ekv./1 | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy pokyciy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy pokydiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
Spalva 3 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012 ™

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo riba, Zymimas (<...).
N-neakredituotas analizés metodas.

e ai’i@:oé\

Tyrimy protokolg parengé /.- U’: 5 7 % Chemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené
(=7 \
|. ,Vandens T
\ tyrlmal Di WRTINU
NG \35/ / Ir ektonu3
s Valg

Reznltatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-04-13)




€ Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220208MV073 | Eminio gavimo data: 2022-02-08 | ID 52069
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas)

Paémimo data

Jurbarko vandens bokstas 11

2022-02-08

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/l | mg-ekv.1 [ Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky<iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 3 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

S/ uas

[»Vand

Tyrimy protokolg parengé fM

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruogtas (2022-02-24)




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys® direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-889
2022 m. spalio 07 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I8duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 2061
Meéginiy gavimo data: 2022.10.04
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko vandens bokstas
Tyrimo atlikimo data: 2022.10.07
Meéginiy aprasymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas 1§: vandens boksto
(ivado, vidaus krano, greZinio, Sulinio)

Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paémejas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavarde)

TYRIMO REZULTATAI

| Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
| vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 o<

2. Koliformines bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml o | <I

3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 mi 0 [ <]

4. Kolonijas sudaranéiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skai&ius nebudingy pokyiy

CHEMINIAI TYRIMAI |
| 1. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 [ us cm-1 2500 411
[ 2.pH [ LST ISO 10523:2012 | 6,595 7,46

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybeés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys* direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-585
2022 m. liepos 15 d.

Atestavimo pazymeéjimas Nr LPL-6
[$duotas 2014.09.29

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé.

Protokolo puslapiy (su priedais) skaifius 1
Meéginio registracijos Nr. 1390
Meéginiy gavimo data: 2022.07.12
Méginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko vandens bokstas
Tyrimo atlikimo data: 2022.07.15
Meéginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§: vandens boksto
(ivado, vidaus krano, greZinio, 3ulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI -
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta* |
vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml o | <1 |
2. Koliforminés bakterijos LST ENISO 9308-1:2014 |  100ml | 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudarangiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skai¢ius nebidingy pokyciy
CHEMINIAI TYRIMAI
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 371
2.pH LST ISO 10523:2012 N 6,5-9,5 747

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

 Agné-StruZeckiene

L R

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206




Patvirtinta
UAB ,, Tauragés vandenys®

Direkioriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA

2022 m. balandzio 08 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurageé.

Protokolo puslapiy (su priedais) skai€ius 1
Meéginio registracijos Nr. 681

Meéginiy gavimo data: 2022.04.05
Méginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko vandens bokstas
Tyrimo atlikimo data: 2022.04.08
Meéginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1

Meéginys paimtas i5:

vandens bokStas

MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-261

Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I$duotas 2014.09.29

(jvado, vidaus krano, gre¢Zinio, Sulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)
B TYRIMO REZULTATAI o
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kickis | Rasta* i
vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |
| MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAL |
1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ral | 0 <1 |
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml : 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaranéiy LST EN IS0 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikia |
vienety skai¢ius nebiidingy pokyciy
CHEMINIAI TYRIMAI o
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us em-1 2500 452
2.pH LST ISO 10523:2012 : 6,5-9,5 7,58
3. Amonis LST ISO 7150-1:1998 mg/l " 0,5 0,04
4. Gelezies jung. LST ISO 6332:1995 mg/] : 0,2 <0,05
5. Nitritas LST EN 26777:1999 mg/l 3 0,5 <0,01 |
6. Nitratas LST EN ISO 7890-3:1998 | mg/l 50 1,33

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali bﬁ-ti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai* nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206

Agné Struzeckiené



Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys*
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-62
2022 m. vasario 11 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I8duotas 2014.09.29

Protokolo puslapiy (su priedais) skaiéius 1

Meéginio registracijos Nr. 249

Meéginiy gavimo data: 2022.02.08

Meéginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko vandens bokstas

Tyrimo atlikimo data: 2022.02.11

Meéginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1

Meginys paimtas i§ vandens bokstas
(ivado, vidaus krano, gr¢Zinio, $ulinio)

Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé¢)

TYRIMO REZULTATAI - -
| | Tyrimai atlikti pagal | Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta* |
' | vandens kickis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml | 0 <1

2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 o <1

3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 | 100 ml 0 o<1
4. Kolonijas sudaran¢iy LST EN ISO 6222:2001 I ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikin
vienety skai¢ius | nebudingy pokyciy |

| CHEMINIAI TYRIMAI
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 | 465 |

2.pH LST ISO 10523:2012 _ 6,5-9,5 7,26
Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali bati kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybeés
reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja: 4
Tel. Nr. 8-446-61206 '

Agné Struzeckicné




( Vandens tyrimai Zirmainy g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 221004MV698 | Eminio gavimo data: 2022-10-04 | ID 61990
UZzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data

Jurbarko ligoniné 7 2022-10-04

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité ] mg/l | mg-ekv./1 | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokyéiy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 3 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo riba, Zymimas (<...).

il / vas \>
Tyrimy protokolg parengé é ; Yan d e(;,lkerq/ ké-analitiké Edita Pusvaskiené
Yrimaj*“ /

\ !J:: //

TVIRTINU \“
Direktorius Je
Valdas Siméikas Y

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-10-17)




-
|

( Vandens tyrimai Zirminy g, 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220712MV524 | Eminio gavimo data: 2022-07-12 | ID 58965
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) | Paémimo data
Jurbarko ligoniné 7 | 2022-07-12

L

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

E Analité | mg/1 ] mg-ekv./l ! Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebudingy pokyé&iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebudingy poky&iy
Drumstumas <0.l NTU LST EN ISO 7027-1:2016
' Spalva 3 mg/l Pt (A=410 nm) | LST EN ISO 7887:2012 |

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo ribg, Zymimas (<...).

. .__._,.u-""
Tyrimy protokola parenge ?&M

o3 BESN
(877 % N\ . . .
S"/ U A@hé‘ﬁ}l}ﬁé-analltlké Edita Pusvaskiené
V>
»Va nden s I
lyrimaj« )
N

* o 4
NLLNITS, Em’//

TZIRTIN | 8]

.Z”.’ “e_

Difektoriaus pavaduotoja
Jolanta Kozlova

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB , Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-07-14)



(, Vandens tyrimai Zm;n;}(gzlg,ogz\:;l’;mus »im ’;ﬁ’f.ffg’”m""

BANDY
ISDH}X!"I,#ID‘!! Nr LA 17508

Tyrimy protokolas Nr. 220405MV224 | Eminio gavimo data: 2022-04-05 | ID 54060
UzZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data

Jurbarko ligoniné 7 2022-04-05

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/l J mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy pokyciy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
neblidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
Spalva 2 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012 ®

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo riba, Zymimas (<...).
N-neakredituotas analizés metodasf.f__m?

/7 BEsEg f
Tyrimy protokolg parengé ?}VB\%}\ %ég Chemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené
/[ ROy ‘A

5 &W Direktoriys
= Valdas $imgikas

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruogtas (2022-04-13)




€ Vandens tyrimai Zirmiing g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220208MV073 | Eminio gavimo data: 2022-02-08 | ID 52068 .
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data

Jurbarko ligoniné 10 2022-02-08

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité ] mg/l [ mg-ekv./l [ Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokyéiy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 2 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

e

Tyrimy protokolg parengé ?@55

*hemiké-analitiké Edita Pusvaikiené

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola -
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-02-24)




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys® direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-890
2022 m. spalio 07 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo pazymeéjimas Nr LPL-6
I$duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Méginio registracijos Nr. 2062
Meéginiy gavimo data: 2022.10.04
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko ligoniné
Tyrimo atlikimo data: 2022.10.07
Meéginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iu) 1
Meéginys paimtas i§:  vidaus tinkly
(ivado, vidaus krano, gre¢zinio, Sulinio)

Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI

Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta* |
| vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN 15O 9308-1:2014 100 ml 0 ' <1

2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1

3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1

4. Kolonijas sudaran¢iy LST EN ISO 6222:2001 I ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skai¢ius nebudingy pokyiy

CHEMINIAI TYRIMAI -
1. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 us cm-1 _ 2500 373
2.pH | LST ISO 10523:2012 B | 6,5-9.,5 744

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai* nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja: nd 1
Tel. Nr. 8-446-61206 Q?f)

/
/



Patvirtinta
UAB ,, Tauragés vandenys* direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-586
2022 m. liepos 15 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo paZzyméjimas Nr LPL-6
I8duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 1391
Meéginiy gavimo data: 2022.07.12
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko ligoniné
Tyrimo atlikimo data: 2022.07.15
Meéginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§:  vidaus tinkly
(ivado, vidaus krano, greZinio, $ulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas | Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zarning lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 | 100 ml 0 <
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaranciy LST EN ISO 6222:2001 1ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skaiius nebudingy pokyCiy
CHEMINIAI TYRIMALI
1. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 wsem-1 | 12500 353 |
2.pH LST ISO 10523:2012 | 6,5-9,5 7,41 '

Atskiros 8io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali bati kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 , Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja: B w
\ I. . TV
. "\. B ARAE N

Agneé "Slr,uieckiené
Tel. Nr. 8-446-61206 )




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys*
Direktoriaus Eduardo Anulio

2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA

2022 m. balandzio 08 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurageé.

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 682
Meéginiy gavimo data: 2022.04.05

Meéginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko ligonine

Tyrimo atlikimo data: 2022.04.08

Meéginiy apra$ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
vidaus tinklai

Meéginys paimtas is:

MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-262

Atestavimo paZzyméjimas Nr LPL-6
I3duotas 2014.09.29

(jvado, vidaus krano, grezinio, Sulinio)

Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavard¢)
TYRIMO REZULTATAI
- Tyrimai atlikti pagal | Tiriamas | Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)
' MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 o<l
2. Koliforminés bakterijos LST EN SO 9308-1:2014 100 ml 0 o <1 |
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml _ 0 <1
4. Kolonijas sudaranéiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml | Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skai¢ius nebidingy pokysiy |
CHEMINIAI TYRIMAI a -
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 405
2.pH LST ISO 10523:2012 6,5-9.5 726 |

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali bati kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206




Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys*
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-61
2022 m. vasario 11 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo paZyméjimas Nr LPL-6
[3duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaiius 1
Méginio registracijos Nr. 248
Meéginiy gavimo data: 2022.02.08
Meginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarko ligoniné
Tyrimo atlikimo data: 2022.02.11
Meéginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§  vidaus tinklai
(ivado, vidaus krano, greZinio, Sulinio)
Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI _
' | Tyrimai atlikti pagal | Tiriamas ' Leidziamas kiekis —‘—Rasta* w
| ll vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |
_’_MIKROBIOLOGIN JAI TYRIMAI |
| 1. Zaming lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 | 100 m! 0 <1 |
| 2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100m | 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1 |
4. Kolonijas sudaranéiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skaicius | | | nebadingy pokyZiy - B
CHEMINIAI TYRIMAI
| 1. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 .I 453 ,
| 2.pH ' LST ISO 10523:2012 6595 L7136

Atskiros io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 ,»aeriamojo vandens saugos ir kokybés

reikalavimai nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja: %X \ W Agné Struzeckiené
Tel. Nr. 8-446-61206 \



( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 221004MV698 | Eminio gavimo data: 2022-10-04 | ID 61991
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | ‘ 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data

Vaiky darZl. "Azuoliukas" 8 2022-10-04

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/l | mg-ekv./l [ Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokydiy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 4 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, mazesnis uz nustatymo ribg, Zymimas (<...).

Tyrimy protokolg parengé M

4/ Uﬁ: B .‘,,;,
L »Vand Q]}gm \ke analitiké Edita Pusvaskiené
... tyr ]m a

/

3 "-’t.m\.af:/

TVIRTINU §

Direktorius
Valdas Siméikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-10-17)




[ ( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220712MV524 | Eminio gavimo data: 2022-07-12 | ID 58966
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

[ Objektas Grezinys (punktas) Pa¢mimo data
Vaiky darzélis "AZuoliukas" 8 2022-07-12
Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé
| Analité | mg-ekv./1 | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebidingy pokyéiy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokydiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 1 mg/l Pt (A=410 nm) [ LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...).

Tyrimy protokolg parengé

é/wf

T ,
é g ?ZIRTIN U

[—4 : “e
C rektoriaus pavaduotoja
Jolanta Kozlova

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruostas (2022-07-14)




% BIUBAS

& 8(5)2325287 T

BANDYAIAL .
ISEMIEA FTBES N LAY W

\\" 2%, /‘ NACIOMALINS
( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius M AKREDITACLIOS

Tyrimy protokolas Nr. 220405M V224 | Eminio gavimo data: 2022-04-05 | ID 54061
UzZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data

Vaiky darZelis "AZuoliukas" 8 2022-04-05

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/l | mg-ekv/l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy pokyciy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ®
nebiidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
Spalva 2 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012 ™

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo riba, 2ymimas (<..).
N-neakredituotas analizés metodas R

Tyrimy protokolg parengé f: vk U A B Chemikeé-analitiké Virginija Jakubauskiené
\ anden S
‘Y““‘“ TVIRTING
AN ._;. 2 D"'ektonu <
Valdas Siméikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruoitas (2022-04-13)




( Vandens tyrimai

Zirmiiny g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220208MV073 | Eminio gavimo data: 2022-02-08 | ID 52060
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data
Vaiky dar. "AZuoliukas" 2 2022-02-08
Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé
Analité mg/l | mg-ekv/ | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai

Kvapo slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be
nebidingy poky¢iy

LST EN 1622:2006

Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be
nebiidingy pokydiy

LST EN 1622:2006

Drumstumas

<0.1 NTU

LST EN ISO 7027-1:2016

Spalva

3 mg/l Pt (A=410 nm)

LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...).

Tyrimy protokola parengé

“hemiké-analitiké Edita Pusvaskiené

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruostas (2022-02-24)




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys* direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,, TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-891
2022 m. spalio 07 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragg. Atestavimo paZyméjimas Nr LPL-6
I$duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 2063
Méginiy gavimo data: 2022.10.04
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Vaiky darzelis ,,AZuoliukas*
Tyrimo atlikimo data: 2022.10.07
Meéginiy apras§ymas: Geriamas vanduo Meéginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Méginys paimtas i§:  vidaus tinkly
(ivado, vidaus krano, gr¢Zinio, 3ulinio)

Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardeé)

TYRIMO REZULTATAI .

Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis ‘ Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

| MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarniné lazdelé (E coli) | LST EN ISO 9308-1:2014 100ml | 0 T <
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml f 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml | 0 <1
4. Kolonijas sudaran¢iy LST EN ISO 6222:2001 1 ml | Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta

vienety skaidius nebaidingy pokydiy

CHEMINIAI TYRIMAI -
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 382
2.pH LST ISO 10523:2012 6,59,5 748

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susij¢ tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja: \NAX
Tel. Nr. 8-446-61206 ]

Agné Sﬁu@eckiené

‘-/-[



Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys® direktoriaus

2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-587

2022 m. liepos 15 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé.

[§duotas 2014.09.29

Protokolo puslapiy (su priedais) skaiéius 1
Meéginio registracijos Nr. 1392
Meéginiy gavimo data: 2022.07.12
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Vaiky darzelis ,,AZuoliukas®
Tyrimo atlikimo data: 2022.07.15
Meéginiy apradymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Méginys paimtas i§:  vidaus tinkly
(ivado, vidaus krano, greZinio, Sulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1

2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1

3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1

4. Kolonijas sudaran&iy LST EN ISO 6222:2001 Im Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta '
| vienety skai¢ius nebiidingy pokyZiy

CHEMINIAI TYRIMAI
| 1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 341
| 2.pH | LST I1SO 10523:2012 6,5-9,5 745

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja: Agﬁé"StruZeckiené

Tel. Nr. 8-446-61206




Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys®
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-263
2022 m. balandZio 08 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragg. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
[3duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Méginio registracijos Nr. 633
Méginiy gavimo data: 2022.04.05
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Vaiky darzelis »AZuoliukas®
Tyrimo atlikimo data: 2022.04.08
Meéginiy apradymas: Geriamas vanduo Meéginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Méginys paimtas i§: vidaus tinklai
(ivado, vidaus krano, gr¢Zinio, Sulinio)

Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta™

‘_ vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarning lazdelé (E coli) | LST EN ISO 9308-1:2014 | 100 ml 0 <1

2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1

3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1

4. Kolonijas sudarangiy LST EN IS0 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui i be Neaptikta_
vienety skai¢ius nebiidingy poky&iy

CHEMINIAI TYRIMAI

1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 [ psem-l | 2500 398
2.pH LST ISO 10523:2012 : 6,5-9,5 7,72

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja: & | {4
Tel. Nr. 8-446-61206 ( \ )\

Agne Struﬁ;ckiené

rd
.




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys®

Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA

2022 m. vasario 11 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage.

Protokolo puslapiy (su priedais) skaiéius |
Meéginio registracijos Nr. 240

Meéginiy gavimo data: 2022.02.08
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Vaiky darzelis ,,Azuoliukas®
Tyrimo atlikimo data: 2022.02.11
Meéginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1

Meéginys paimtas i$

Meéginiy paéméjas:

vidaus tinklai

MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-53

Atestavimo paZyméjimas Nr LPL-6
ISduotas 2014.09.29

(ivado, vidaus krano, greZinio, $ulinio)

Meginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Stanislovas Kapturauskas

(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI

Tyrimai atlikti pagal

Tiriamas
vandens kiekis

R T S T L e (=
Leidziamas kiekis | Rasta*

(pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

Atskiros 3io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali bti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

1. Zarning lazdelé (E coli) LST EN 1SO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
2. Koliformings bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai | LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaranéiy LST EN ISO 6222:2001 | 1m Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
| vienety skaiius | nebudingy pokyciy
| CHEMINIAI TYRIMAI
| 1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 wsem-l | 2500 460
2.pH N LST ISO 10523:2012 | 6,5-9,5 734 |

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206

Y

Agné Struzeckiené



( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 221004MV698 | Eminio gavimo data: 2022-10-04 | ID 61992
UzZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data

Vaiky darZl. "Nykstukas" 9 2022-10-04

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/l [ mg-ekv./l I Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebidingy poky&iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebudingy pokyéiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 3 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZzesnis uz nustatymo ribg, Zymimas (<...).

/‘

Tyrimy protokolg parengé W

AR TTIAA
»Vand éji;ls iﬁiﬂ(é-analitiké Edita Pusvaskiené

 tyrimg;«
/

TVIRTINU ?‘
Direktorius
Valdas Sim&ikas YV

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-10-17)




( Vandens tyrimai

Zirmiiny g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220712MV524 | Eminio gavimo data: 2022-07-12 | ID 58967
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data
Vaiky darze¢lis "Nykstukas" 9 ] 2022-07-12

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité mg/l | mg-ekv.l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo

vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky&iy

Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be
nebiidingy pokygiy

LST EN 1622:2006

Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 1 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012
Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...).
(N
& g R
Tyrimy protokolg parengé M :Va:;A eher:si"v?é-analitiké: Edita Pusvaskiené
ns

YiNuS

tyrimaj“
* ;

4

. % 7?‘QIIRTINU
e D:remjriaus”;%vaduotoja

olanta Kozlovg

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruostas (2022-07-14)




( Vandens tyrimai Zirminy g. 106, Vilnius SRR Aaiticinos
B 8(5)2325287 > VAR

BANDYAAL
o T r. LATG-H

Tyrimy protokolas Nr. 220405MV224 | Eminio gavimo data: 2022-04-05 | ID 54062
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GrezZinys (punktas) Paémimo data
Vaiky darZelis "Nykstukas" 9 2022-04-05
Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé
Analité | mg/l | mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai

Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy poky¢iy

Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy pokydiy

Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™

Spalva 2 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012 ™

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...).
N-neakredituotas analizés metodas.

A OEa
/7 RESRON
Y

/fg Chemikeé-analitiké Virginija Jakubauskiené

Tyrimy protokola parengé /,: m/g\\ ;
4 V an d ens
'\(\ tyrimai® / TV]RTI
S * /'/J . NU
NI Direktoriys
Valdas Simeis

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leid¥iama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-04-13)




€ Vandens tyrimai Zirminy g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220208MV073 | Eminio gavimo data: 2022-02-08 | ID 52064
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GrezZinys (punktas) Paémimo data

Vaiky darZ. "Nykstukas" 6 2022-02-08

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analite I mg/l | mgekv/l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokyéiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 3 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

. KA
5/ UaB \&
»Vandens | . . .

tyrimai CI}emlké-anahtlké Edita Pusvaskiené
. p

* 4

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leid¥iama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-02-24)




Patvirtinta

UAB ,, Tauragés vandenys® direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA

2022 m. spalio 07 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage.

Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 2064

Meéginiy gavimo data: 2022.10.04
Méginiy paémimo vieta (adresas): Vaiky darzelis ,,Nyk$tukas®
Tyrimo atlikimo data: 2022.10.07

Meéginiy apras§ymas: Geriamas vanduo Meéginys (iy) 1 butelis (iy) 1
vidaus tinkly

Méginys paimtas i$:

MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-892

Atestavimo paZyme¢jimas Nr LPL-6
[§duotas 2014.09.29

(ivado, vidaus krano, greZinio, Sulinio)

Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardeé)
TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zarniné lazdel¢ (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 | 100 ml 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 | 100 ml 0 | <1 |
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1 |
4. Kolonijas sudaranciy | LST EN ISO 6222:2001 I ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta |
vienety skaiius nebodingy pokyCiy :
CHEMINIAI TYRIMAI j
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 _us?m-l 2500 372
2.pH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,43

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206

Agné --an\lieckiene'



Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys® direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-588
2022 m. liepos 15 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo paZyméjimas Nr LPL-6
I8duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 1393
Méginiy gavimo data: 2022.07.12
Méginiy paémimo vieta (adresas): Vaiky darzelis ,,Nykstukas®
Tyrimo atlikimo data: 2022.07.15
Meéginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§:  vidaus tinkly
(ivado, vidaus krano, greZinio, Sulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI

| Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarnin¢ lazdel¢ (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 | 100 ml 0 <1

2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 1 100 ml 0 <1

3. Zamniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1

4. Kolonijas sudarandiy LST EN ISO 6222:2001 1ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
nebadingy pokytiy

vienety skaiéius

CHEMINIAI TYRIMAI
1. Savitasis elekiros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 351
2.pH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 | 742 |

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja: -\ Agﬁé- Struzeckiené
Tel. Nr. 8.446-61206 < 1\) )




Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys®
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-264
2022 m. balandZio 08 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I3duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 684
Méginiy gavimo data: 2022.04.05
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Vaiky darZelis ,.Nykstukas*
Tyrimo atlikimo data: 2022.04.08
Meéginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iu) 1 butelis (iy) 1
Méginys paimtas i§: vidaus tinklai
(jvado, vidaus krano, grezinio, Sulinio)
Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI o
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas | Leidziamas kiekis | Rasta*
| vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI |
1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 mi 0 <1
| 2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 mi 0 <1 _
| 4. Kolonijas sudaranciy LST EN ISO 6222:200) T 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skai¢ius | nebndingy pokyCiy
CHEMINIAI TYRIMAI
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 391
2.pH LSTISO 10523:2012 6,5-9,5 7,70

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai* nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

-—= 4

L

Laboratorijos vedéja: W

Agné Struzeckiené
Tel. Nr. 8-446-61206 /



Patvirtinta

UAB ,,Taurages vandenys*
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB , TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-57
2022 m. vasario 11 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I8duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 244
Meéginiy gavimo data: 2022.02.08
Meginiy paémimo vieta (adresas): Vaiky darZelis ,,NykStukas*
Tyrimo atlikimo data: 2022.02.11
Méginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Meéginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas 1§  vidaus tinklai
(ivado, vidaus krano, grezinio, §ulinio)
Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardg¢)

TYRIMO REZULTATAI

Tyrimai atlikti pagal | Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zaminé lazdelé (E coli) | LST EN ISO 9308-1:2014 | 100 ml 0 o<

2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1

3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 o<1
4. Kolonijas sudarangiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skai¢ius 1 nebudingy pokyiy

CHEMINIAI TYRIMAI

1. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 | 451

2. pH | LST 1SO 10523:2012 6,595 | 128 i

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biti kopijuojamos. o
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybes
reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja: \
Tel. Nr. 8-446-61206 &

Agné StruZeckiené



‘ ( Vandens tyrimai Zirmuny g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 221004MV698 | Eminio gavimo data: 2022-10-04 | ID 61993
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data
Jurbarky darZl.-mokykla 10 2022-10-04
Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé
Analité mg/l ] mg-ekv./l [ Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai

Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebitidingy pokyéiy

Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebudingy poky¢&iy

Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016

Spalva 3 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo riba, Zymimas (<...).

Tyrimy protokolg parengé ?&W

h miké-analitiké Edita Pusvaskiené

TVIRTINU ™
Direktorius _l/
Valdas Sim¢ikas i

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leid%iama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruostas (2022-10-17)




} ( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220712MV524 | Eminio gavimo data: 2022-07-12 | ID 58968
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data
Jurbarky darz.-mokykla 10 2022-07-12
Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé
Analité [ mg/1 | mg-ekv/l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai

Kvapo slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be
nebudingy poky¢iy

LST EN 1622:2006

Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be
nebiidingy poky¢iy

LST EN 1622:2006

Drumstumas

<0.1 NTU

LST EN ISO 7027-1:2016

| Spalva

1 mg/1 Pt (A=410 nm)

LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo ribg, Zymimas (<...).

Tyrimy protokola parenge

@}@{

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leid%iama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruostas (2022-07-14)
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Zirmiiny g. 106, Vilnius e (8 ARREDITACLI0S
& 8(5)2325287 T ! o

DBANGYAAL
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(, Vandens tyrimai

Tyrimy protokolas Nr. 220405MV224 | Eminio gavimo data: 2022-04-05 | ID 54063
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data

Jurbarky darz-mokykla 10 2022-04-05

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/l |  mg-ekv.1 | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ®
nebiidingy poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
Spalva 2 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012 ™

Rezultatas, maZesnis uZz nustatymo ribg, Zymimas (<...).
N-neakredituotas analizés metodas.

Tyrimy protokolg parengé : /Ig Chemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené

TVIRTINU

DirektOn'uS

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leid%iama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruotas (2022-04-13)




( Vandens tyrimai Zirmany g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220208MV073 | Eminio gavimo data: 2022-02-08 | ID 52065
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data

Jurbarky darZ.-mokykla 7 2022-02-08

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité [ mg/l | mg-ekv/ | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢&iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokyd&iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 2 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

»Vand e;gle iké-analitiké Edita Pusvaskiené
y ri m aj« //

-

"/waus/

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg
dalimis dauginti leidziama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-02-24)




Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys™ direktoriaus

2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-893

2022 m. spalio 07 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
[§duotas 2014.09.29

Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 2065
Meéginiy gavimo data: 2022.10.04
Méginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarky darZelis mokykla
Tyrimo atlikimo data: 2022.10.07
Meéginiy apraSymas: Geriamas vanduo Meéginys (iy) 1 butelis (i) 1
Meéginys paimtas i§: vidaus tinkly
(ivado, vidaus krano, grezinio, Sulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavard¢)

TYRIMO REZULTATAI
' | Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
| vandens kiekis | (pagal HN24:2017)
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
| 1. Zarniné lazdelé (E coli) | LST EN ISO 9308-1:2014 | 100 ml 0 <1
[ 2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 | 100 ml 0 <1
| 3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 ' 100 ml 0 <1
| 4. Kolonijas sudarandiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta |
vienety skaiius nebldingy pokyCiy
CHEMINIAI TYRIMAI ]
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 ps cm-1 2500 376
2.pH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 747

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja: AV, A
Tel. Nr. 8-446-61206 -, i

Agné Struzeckiené

../I



Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys™ direktoriaus

2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-589
2022 m. liepos 15 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurageé. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6

I8duotas 2014.09.29

Protokolo puslapiy (su priedais) skai€ius 1
Meéginio registracijos Nr. 1394
Meéginiy gavimo data: 2022.07.12
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarky darZelis - mokykla
Tyrimo atlikimo data: 2022.07.15
Meéginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§: vidaus tinkly

(jvado, vidaus krano, grezinio, 3ulinio)
Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI -
Tyrimai atlikti pagal | Tiriamas | Leidziamas kiekis | Rasta*
| vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 mi | 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml [ 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 mi 0 <1
4. Kolonijas sudaranciy LST EN 1SO 6222:2001 1 mi Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skaicius nebadingy pokyCiy
CHEMINIAI TYRIMAI R
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 344
2. pH LST ISO 10523:2012 ' 6,5-9,5 746

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybeés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja: Agné Struzeckiené

Tel. Nr. 8-446-61206




Patvirtinta
UAB ,, Tauragés vandenys®

Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-265

2022 m. balandZio 08 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragg. Atestavimo paZzyméjimas Nr LPL-6
[5duotas 2014.09.29

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Méginio registracijos Nr. 685
Meéginiy gavimo data: 2022.04.05
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarky darzelis-mokykla
Tyrimo atlikimo data: 2022.04.08
Méginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Meéginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§:  vidaus tinklai
(jvado, vidaus krano, greZinio, Sulinio)
Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI -
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas | Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |
 MIKROBIOLOGINIAI TYRIMALI
1. Zarnin¢ lazdele (E coli) | LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <
2. Koliforminés bakterijos LST EN 1SO 9308-1:2014 100 ml 0 <1 |
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudarandiy LST EN IS0 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui ir be Neaptik;
vienety skaidius nebiidingy pokyCiy
CHEMINIAI TYRIMAI
| 1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 wsem-1 | 2500 388 |
2.pH LST ISO 10523:2012 : : 6,5—9,§ | 724 |

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja: X
Tel. Nr. 8-446-61206 .




Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys*
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB , TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-58
2022 m. vasario 11 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
18duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 245
Méginiy gavimo data: 2022.02.08
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Jurbarku darzelis - mokykla
Tyrimo atlikimo data: 2022.02.11
Meéginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
‘Méginys paimtas i§  vidaus tinklai
(jvado, vidaus krano, greZinio, Sulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardg)

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas | Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMALI B i .

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN 1SO 9308-1:2014 100 ml 0 ST <t |
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 o<1

3. Zarniniai enterokokai | LST EN ISO 7899-2:2001 ©100ml 1 o <1
4. Kolonijas sudaranciy | LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtunas vaitotojui irbe | Neaptikta |

vienety skaic¢ins i ! nebldingy pokyeiy I i
" CHEMINIAL TYRIMALI I - -

1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 [ usem-l | 2500 455
2.pH | LST IS0 1052322012 | [ eses T 78

Atskiros &io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymaui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybeés
reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja: Agné StruZzeckiené

Tel. Nr. 8-446-61206




( Vandens tyrimai Zirminy g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 221004MV698 | Eminio gavimo data: 2022-10-04 | ID 61994
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paé¢mimo data

Rotuliy vaiky darzelis 11 2022-10-04

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité [ mg/l | mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiudingy poky¢€iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 3 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...).

Tyrimy protokolg parengé W

'/._’ o ‘.>,’?;_‘.'\;a;‘c‘::.\‘
/\;// Uag \_ﬁ\
»Vap d Chemikeé-analitiké Edita Pusvaskiens

{maj« )

-

\h‘miug, ) _'/_/"{

TVIRTINU ()

Direktorius ~
Valdas Simgikas 7"

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidziama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-10-17)




( Vandens tyrimai

Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220712MV524 | Eminio gavimo data: 2022-07-12 | ID 58969
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

J Objektas GregZinys (punktas) Paémimo data
| Rotuliy vaiky darZelis 11 2022-07-12
Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé
Analité [ mg/1 ‘ mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky&iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebudingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 1 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...).

Tyrimy protokola parengé

»Van fl‘.‘thnm1ke analitiké Edita Pusvagkiené
tyri Ill a it

"’i LNIUS, /’

?M

/ IRTINU
rektonaus Pavaduotoj:

Jolanta Kozioy

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruostas (2022-07-14)
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( Vandens tyrimai

Tyrimy protokolas Nr. 220405M V224 | Eminio gavimo data: 2022-04-05 | ID 54064
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objcktas GreZinys (punktas) Paé¢mimo data

Rotuliy vaiky darZelis 11 2022-04-05

Tyrimo rezultatai
Yandens cheminé analizé

Analité ] mg/l | mg-ekv./l [ Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy pokyéiy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy pokygiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
Spalva 2 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012 ®

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo ribg, Zymimas (<...).
N-neakredituotas analizés metodas.

775 RESEN '
Tyrimy protokolg parengé f < uaB & \ Chemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené

/

.Vandens \1

\ll\." t yr i ma i « lf"; TWRTI
\:KT_@TE; D’rektorius
2193 Simgika

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-04-13)




( Vandens tyrimai Zirminy g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220208MV073 | Eminio gavimo data: 2022-02-08 | ID 52066
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

L Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data |
| Rotuliy vaiky darzel. 8 2022-02-08 |

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | “mg/l | mg-ekv/l | Analizés metodas ]
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai

Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokyd&iy

Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebilidingy poky&iy

Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016

Spalva 2 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

| Chemike-analitiké Edita Pusvaskiens

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg
dalimis dauginti leid¥iama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-02-24)



Patvirtinta
UAB ,,Taurages vandenys* direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-894
2022 m. spalio 07 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I§duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 2066
Meéginiy gavimo data: 2022.10.04
Méginiy paémimo vieta (adresas): Rotuliy vaiky darZelis
Tyrimo atlikimo data: 2022.10.07
Méginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iu) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§: vidaus tinkly
(ivado, vidaus krano, gre¢Zinio, Sulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI

Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |

| MIKROBIOLOGINIAI TYRIMALI

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1

2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 | <1

3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1

4. Kolonijas sudaranéiy LST EN IS0 6222:2001 Il ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skaiius nebiidingy pokyCiy

CHEMINIAI TYRIMAI |
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 367 |
2. pH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 750 |

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

~LE

Laboratorijos vedé¢ja:
Tel. Nr. 8-446-61206




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys* direktoriaus

2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
‘GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-590

2022 m. liepos 15 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I$duotas 2014.09.29

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 1395
Meéginiy gavimo data: 2022.07.12
Méginiy paémimo vieta (adresas): Rotuliy vaiky darZelis
Tyrimo atlikimo data: 2022.07.15
Meéginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§:  vidaus tinkly
(ivado, vidaus krano, gre¢Zinio, 3ulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavarde)

TYRIMO REZULTATALI
' Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
! vandens kiekis | (pagal HN24:2017)
| MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
"' 1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 | 100 ml 0 <1
| 2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
| 3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 . <1
4. Xolonijas sudaran¢iy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui ir be Neaptikta_
vienety skaidius nebaidingy pokyiy
| CHEMINIAI TYRIMAI
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 328
2.pH LST I1SO 10523:2012 6,5-9,5 7,45

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali buti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susij¢ tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybes reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja: & W
Tel. Nr. 8-446-61206 CFYRIME

Agné Struzeckiené




Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys®
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURACES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-266
2022 m. balandZio 08 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage. Atestavimo paZzyméjimas Nr LPL-6
[$duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 686
Meginiy gavimo data: 2022.04.05
Méginiy paémimo vieta (adresas): Rotuliy vaiky darZelis
Tyrimo atlikimo data: 2022.04.08
Meéginiy apradymas: Geriamas vanduo Meginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Méginys paimtas i§:  vidaus tinklai
(ivado, vidaus krano, greZinio, ulinio)

Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paémeéjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavarde)

TYRIMO REZULTATALIL B

[ | Tyrimai atlikti pagal Tiriamas ‘ Leidziamas kiekis | Rasta* |
‘ vandens kiekis | (pagal HN24:2017) ‘

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zaminé lazdelé (E coli) [LST EN 1SO 9308-1:2014 100 ml | 0 <1 _‘
2. Koliforminés bakterijos LST EN 1SO 9308-1:2014 100 ml 0 1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1 |
| 4. Kolonijas sudarandiy LST EN ISO 6222:2001 1 mil Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta |
vienety skai¢ius : nebddingy pokytiy | '
CHEMINIAI TYRIMAI }
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 i 2500 384 ‘
2.pH LST I1SO 10523:2012 6,59,5 775 |

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susijg tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

> —_— ——
=

Agné Struzeckiené

Laboratorijos vedéja: & \NJJ \
Tel. Nr. 8-446-61206 L\ )| [ 7\




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys*

Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-59

2022 m. vasario 11 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I8duotas 2014.09.29

Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 246
Meéginiy gavimo data: 2022.02.08
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Rotuliy vaiky darzelis
Tyrimo atlikimo data: 2022.02.11
Meéginiy apra$ymas: Geriamas vanduo Méginys (iu) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§  vidaus tinklai
(jvado, vidaus krano, greZinio, 3ulinio)
Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paémeéjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

) TYRIMO REZULTATAI _ _
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas | Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMALI
1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN SO 9308-1:2014 100 ml 0 <1 |
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaranciy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta 1
vienety skai¢ius nebiidingy pokytiy |
CHEMINIAI TYRIMAI o -
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 s cm-1 2500 446
[ 2.pH LST ISO 10523:2012 ' 6,5-9.5 7.35

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos. _

Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybes
reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

N 7’.;’._?-'\

Laboratorijos vedg¢ja: oy A\ / Agneé Sfﬁx%‘eckiené
Tel. Nr. 8-446-61206 / '



( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 221004MV698 | Eminio gavimo data: 2022-10-04 | ID 61995
UzZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data

G.Giedraic¢io vid. mokykla 12 2022-10-04

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité ] mg/1 | mg-ekv/ | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢&iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 3 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, mazesnis uz nustatymo ribg, zymimas (<...).

Tyrimy protokola parengé M

»Van &l}pgnl%e analitiké Edita PusvaSkiené
. tyrimaj “///

TVIRTINU ()

|
/

Direktorius _,Vr
Valdas Sim&ikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-10-17)




} ( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220712MV524 | Eminio gavimo data: 2022-07-12 | ID 58970
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

‘ Objcktas GreZinys (;_)unktas) Paémimo data

1 G.Giedraigio vid. mok. 12 | 2022-07-12

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité [ mg/l | mg-ekv.l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokyéiy
Drumstumas 3.0NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 3 mg/1 Pt (A=410 nm) ; LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo riba, Zymimas (<...).

Tyrimy protokola parengé %{
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Jolanta Kozlova

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruodtas (2022-07-14)
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( Vandens tyrimai

BANDYMAL
ISR 17ue Nr. 1807601

Tyrimy protokolas Nr. 220405MV224 | Eminio gavimo data: 2022-04-05 | ID 54065
UzZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data

G.Giedraidio vid. mok. 12 2022-04-05

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité ] mg/l |  mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ®
nebiidingy poky&iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy pokyciy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
Spalva 3 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012 ®

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...).

N-neakredituotas analizés metodas.
Tyrimy protokola parengé 7 /f—\u%\ kg Chemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené
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Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimmy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-04-13)




( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220208MV073 | Eminio gavimo data: 2022-02-08 | ID 52061
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas Gre¢Zinys (punktas) Paémimo data

G.Giedrai¢io vid. mok. 3 2022-02-08

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité [ mg/l | mg-ekv./ [ Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebidingy pokydiy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 2 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Tyrimy protokolg parengé Cllemiké-analitiké Edita Pusvagkiené

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-02-24)




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys™ direktoriaus
2014.04.23, jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-895
2022 m. spalio 07 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo pazymeéjimas Nr LPL-6
[§duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 2067
Meéginiy gavimo data: 2022.10.04
Meéginiy paémimo vieta (adresas): G.Giedrai¢io vid. mokykla
Tyrimo atlikimo data: 2022.10.07
Méginiy apraymas: Geriamas vanduo Méginys (iu) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§: vidaus tinkly
(jvado, vidaus krano, gr¢Zinio, Sulinio)
Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATALI

I' Tyrimai atlikti pagal Tiriamas | Leidziamas kiekis | Rasta*
| vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100ml | 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaranciy LST EN ISO 6222:2001 I ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta

nebadingy poky<iy

vienety skaidius

CHEMINIAI TYRIMAI |
1. Savitasis elekiros laidis LST EN 27888:2002 ] pus cm-1 2500 373
2.pH LST ISO 10523:2012 f 6,5-9,5 7,53

Atskiros Zio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai* nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos ved¢ja:
Tel. Nr. 8-446-61206




Patvirtinta
UAB ,, Tauragés vandenys*™ direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-591
2022 m. liepos 15 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I8duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaiCius 1
Meéginio registracijos Nr. 1396
Méginiy gavimo data: 2022.07.12
Meéginiy paémimo vieta (adresas): G.Giedrai¢io viduriné mokyla
Tyrimo atlikimo data: 2022.07.15
Meéginiy aprasymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Méginys paimtas i§: vidaus tinkly
(jvado, vidaus krano, greZinio, Sulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paémeéjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardg)

TYRIMO REZULTATAI

| Tyrimai atlikti pagal ' Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta* _}

‘ ‘ vandens kiekis | (pagal HN24:2017) ‘

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml [ 0 <1

2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml ' 0 <1 |

3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
| 4. Kolonijas sudaranéiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui ir be Neaptiktaﬁ

vienety skai¢ius nebadingy pokyCiy

CHEMINIAI TYRIMAI

1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 | 336

2.pH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 1754 ]

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja: Agné Struzeckiene

Tel. Nr. 8-446-61206




Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys®
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-267
2022 m. balandzio 08 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I3duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 687
Méginiy gavimo data: 2022.04.05
Méginiy paémimo vieta (adresas): G. Giedrai¢io viduriné mokykla
Tyrimo atlikimo data: 2022.04.08
Meginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Meéginys (iv) 1 butelis (i) 1
Méginys paimtas i§: vidaus tinklai
(ivado, vidaus krano, gr¢Zinio, Sulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI -
[ | Tyrimai atlikti pagal Tiriamas ! Leidziamas kiekis | Rasta* |
| vandens kiekis | (pagal HN24:2017) 1
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI B |
1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1 :l
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1 |
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaranéiuy LST EN IS0 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta |
vienety skaicius | | nebiidingy pokygiy ‘
CHEMINIAI TYRIMAI '
| 1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 ps em-1 2500 | 381 ‘
]ipH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,63

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja: %F\j Y, ALne Struveckiené
Tel. Nr. 8-446-61206 ) (17 y




Laboratorijos adresas:

Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys™

Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,, TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-54

2022 m. vasario 11 d.

Slaito g. Nr 2, Taurage.

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 241

Meéginiy gavimo data: 2022.02.08
Meéginiy paémimo vieta (adresas): G. Giedrai¢io vid. mokykla
Tyrimo atlikimo data: 2022.02.11

Meéginiy apras§ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
vidaus tinklai

Meéginys paimtas i3

Meéginiy paémeéjas:

Atestavimo paZymeéjimas Nr LPL-6
I8duotas 2014.09.29

(ivado, vidaus krano, grezinio, §ulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Stanislovas Kapturauskas

(vardas, pavarde)

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas [ Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI | o )

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
" 2. Koliformines bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
| 3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1

4. Kolonijas sudarandiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui ir be Neaptikt;

vienety skaitius nebudingy pokyciy

CHEMINIAI TYRIMALI
—1 Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 450
| 2.pH | LST IS0 10523:2012 6,595 729 |

Atskiros Sio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susij¢ tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206

Agné Struzeckiené



( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 221004MV698 | Eminio gavimo data: 2022-10-04 | ID 61996
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas)

Paémimo data

Naujamies€io vid. mokykla 13

2022-10-04

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité l mg/l | mg-ekv./1 | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingu pokyvéiy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebudingy pokyéiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 2 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, mazesnis uz nustatymo ribg, Zymimas (<...).

. /—-‘_-
Tyrimy protokolg parengé é/édtl)

/

TVIRTINU

Direktorius
Valdas Siméikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruostas (2022-10-17)




( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220712MV524 | Eminio gavimo data: 2022-07-12 | ID 58971
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data

Naujamicgio vid. mok. 13 1 2022-07-12

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité ‘ mg/l |  mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokyé&iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 4 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, mazesnis uZz nustatymo ribg, Zymimas (<...).

Tyrimy protokolg parengé %J{A{

»Yand Q}}@mi}ke -analitiké Edita Pusvaskiené
tyrimai“ /

é.m%//

/ ZIRTINL
C Dlrektonaus pavaduotoja

Jolanta Kozlova

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-07-14)




& \\:—L//’ /‘ VA(‘I((;K%;‘JNIS
imal Zirmii 106, Vilnius ACNRA AKREDITACLIOS
C Vandens yrima 1 8(5)2325287 > ram

BANDYMAM
ISOAEC 17078 S LA LT L

Tyrimy protokolas Nr. 220405MV224 | Eminio gavimo data: 2022-04-05 | ID 54066
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GrezZinys (punktas) Paémimo data

Naujamiesc¢io vid. mok. 13 2022-04-05

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/l | mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy poky&iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
Spalva 2 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012 ™

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...).
N-neakredituotas analizés metodas.

7~ f;gg%\ /
Tyrimy protokola parengé ( A , ‘ ;-:;\0“\ % Chemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené
i

Vandens j TVIRTINU

\ tyrimat’
St D"ektonuS

R VI \\)c-{

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-04-13)




< Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tytimy protokolas Nr. 220208MV073 | Eminio gavimo data: 2022-02-08 | ID 52062
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GrezZinys (punktas) Paémimo data

Naujamiesgio vid. mok. 4 | 2022-02-08

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité [ mg/l [ mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 2 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...).

o
Tyrimy protokola parengé %ﬂlfﬂ

2 dheii

/

é-analitiké Edita Pusvaskiené

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidziama tik su UAB ,,Vandens tyrimai® sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-02-24)




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys® direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-896
2022 m. spalio 07 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragg. Atestavimo paZyméjimas Nr LPL-6
I8duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 2068
Méginiy gavimo data: 2022.10.04
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Naujamiesc¢io vid. mokykla
Tyrimo atlikimo data: 2022.10.07
Meéginiy apraymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iu) 1
Meéginys paimtas i§: vidaus tinkly
(jvado, vidaus krano, greZinio, 3ulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavarde)

TYRIMO REZULTATAI

| Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarniné lazdelé (E coli) LSTENISO9308-1:2014 | 100 ml 0 <1

2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1

3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1

4. Kolonijas sudarandiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta

vienety skaigius nebldingy pokyZiy

CHEMINIAI TYRIMAI

1. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 ps cm-1 2500 366 |
[ 2.pH LST ISO 10523:2012 | 6,5-9,5 751

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja: X\
Tel. Nr. 8-446-61206 | e




Patvirtinta
UAB ,, Tauragés vandenys* direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-592
2022 m. liepos 15 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage. Atestavimo paZyméjimas Nr LPL-6
[Sduotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 1397
Meéginiy gavimo data: 2022.07.12
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Naujamieséio viduriné mokyla
Tyrimo atlikimo data: 2022.07.15
Meéginiy apras§ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§: vidaus tinkly
(ivado, vidaus krano, grezinio, 3ulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5
Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavarde)
TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas W Leidziamas kiekis | Rasta*

vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml I 0 o<
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 ' <1 |
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <]
4. Kolonijas sudaranéiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skaiius nebiidingy pokyCiy
| CHEMINIAI TYRIMAI ]
| 1. Savitasis elektros laidis ] LST EN 27888:2002 us cm-1 : 2500 365
2.pH | LST ISO 10523:2012 6,5-9.,5 7,38 B

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susij¢ tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja: K \
Tel. Nr. 8-446-61206 \ e

</ ~Agné StruZeckiené

z/.




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys®
Direktoriaus Eduardo Anulio

2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-268

2022 m. balandzio 08 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I§duotas 2014.09.29

Protokolo puslapiy (su priedais) skaiCius 1
Meéginio registracijos Nr. 688
Meéginiy gavimo data: 2022.04.05
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Nauj amies¢io viduriné mokykla
Tyrimo atlikimo data: 2022.04.08
Méginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Meéginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Méginys paimtas i§: vidaus tinklai
(jvado, vidaus krano, greZinio, ulinio)
Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paémejas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé¢)

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kickis ‘ Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zarnine lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 [ <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 ' <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN 1SO 7899-2:2001 100 mi 0 <1
4. Kolonijas sudaran&iy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui ir be | Neaptikta |
vienety skai¢ius nebdingy pokyCiy
CHEMINIAI TYRIMAI ]
1. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 392
2.pH LST ISO 10523:2012 6,5-9.5 7,55 :

Atskiros gio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja: X
Tel. Nr. 8-446-61206

| Agné Struzeckiené




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys*
Direktoriaus Eduardo Anulio

2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-55

2022 m. vasario 11 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo paZymeéjimas Nr LPL-6
[§duotas 2014.09.29

Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 242
Meéginiy gavimo data: 2022.02.08
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Naujamiescio vid. mokykla
Tyrimo atlikimo data: 2022.02.11
Meéginiy aprasymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§  vidaus tinklai
(ivado, vidaus krano, grezinio, Sulinio)
Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
{vardas, pavardg)

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal | Tiriamas Leidziamas kickis | Rasta*
| vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |
' MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI )
1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN 1SO 9308-1:2014 | 100 ml 0 <1 |
3. Zarniniai enterokokai LST EN 1SO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
' 4. Kolonijas sudarangiy LST EN ISO 6222:2001 1ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skai¢ius nebudingy pokyciy '
CHEMINIAI TYRIMAI N
1. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 | psem-l 2500 466 |
2.pH [ 1.ST1SO 10523:2012 6,59,5 733 |

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybes
reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja: o\ 4 Agné Struzeckiené
Tel. Nr. 8-446-61206 ~ } 1



( Vandens tyrimai Zirminy g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 221004MV698 | Eminio gavimo data: 2022-10-04 | ID 61997
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas)

Paémimo data

Vytauto D. vid. mokykla 14

2022-10-04

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité ] mg/1 ] mg-ekv./1 | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 3 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, mazesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...).

Tyrimy protokolg parengé é/;w/n

TVIRTINU \
Direktorius
Valdas Simegikas HE:Y

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidziama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruostas (2022-10-17)




[ ( Vandens tyrimai Zirminy g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220712MV524 | Eminio gavimo data: 2022-07-12 | ID 58972
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

| Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data
Vytauto D. vid. mok. 14 2022-07-12

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analite [ mg/l I mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebidingy poky&iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebudingy pokydiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 2 mg/l Pt (A=410 nm) I LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...).

Tyrimy protokolg parengé W

S RN
X, ;g
a SE N e .

iké:analitiké Edita Pusvaskiené
tyr?dwm Y }

rimaj. )
\‘W;/////
/Z.é JOIRTINY

C D:rektoriaus”;%vaduotoja
- Jolanta Kozlova

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-07-14)



Zirmiiny g. 106, Vilnius HaCNRA ARREDITACLIOS
4 AN A
B 8(5)2325287 S y

BANDYNAL
IFOREC ITH2S Nr. 5417601

(. Vandens tyrimai

Tyrimy protokolas Nr. 220405MV224 | Eminio gavimo data: 2022-04-05 | ID 54067
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

QObjektas GrezZinys (punktas) Paémimo data

Vytauto D. vid. mok. 14 2022-04-05

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité ] mg/l I mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy pokyéiy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy pokydiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
Spalva 2 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012 ™

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo riba, Zymimas (<...).
N-neakredituotas analizés metodas.

o ES o
Tyrimy protokolg parengé “}‘ o U A . k" /(/{/%? Chemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené
ande .
( t)’nman;f‘ *'] TVIRTINU ®
\\‘_,_/ Direktoriyg
S Valdas Simeikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-04-13)




{ Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220208MV073 | Eminio gavimo data: 2022-02-08 | ID 52063
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objekias Grezinys (punktas) Paémimo data

Vytauto D. vid. mok. 5 2022-02-08

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité ] mg/1 [ mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebuidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 2 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Tyrimy protokola parengé W

» 7 anden Chemike-analitiké Edita Pusvaskiené
lyrimg;«

*
s

Rezultatai susij¢ tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruoitas (2022-02-24)




Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys® direktoriaus

2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA

2022 m. spalio 07 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurageé.

Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 2069

Méginiy gavimo data: 2022.10.04
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Vytauto D. vid. mokykla
Tyrimo atlikimo data: 2022.10.07
Méginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Meéginys (iy) 1 butelis (iy) 1

Meéginys paimtas i8:

Meéginiy paéméjas:

vidaus tinklu

MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-897

Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I¥duotas 2014.09.29

(ivado, vidaus krano, greZinio, $ulinio)

Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Stanislovas Kapturauskas

(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI
o Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

| MIKROBIOLOGINIAI TYRIMALI -
1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1 !
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml = 0 <1
4. Kolonijas sudarantiuy LST EN ISO 6222:2001 1 ml | Priimtinas vartotojui ir be Neaptikta_|
vienety skaitius nebaidingy pokyZiy |
CHEMINIAI TYRIMAI

| 1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 363

LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,54

| 2.pH

Atskiros 3io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,.Geriamojo
vandens saugos ir kokybeés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys® direktoriaus

2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
‘GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-593

2022 m. liepos 15 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé.

I3duotas 2014.09.29

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 1398
Meéginiy gavimo data: 2022.07.12
Méginiy paémimo vieta (adresas): Vytauto D. vidurin¢ mokyla
Tyrimo atlikimo data: 2022.07.15
Meéginiy apragymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§: vidaus tinkly
(ivado, vidaus krano, greZinio, $ulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paémeéjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavard¢)

Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI _‘

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 Lo<l

" 2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 mi 0 l <1
3. Zaminiai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 i <1 |
4, Kolonijas sudaranciy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta |
vienety skaigius nebiidingy pokyCiy |
CHEMINIAI TYRIMAI R '

1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 s cm-1 2500 354

2.pH LST ISO 10523:2012 6,5-9.5 7,37

Atskiros 3io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai* nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja: R Agné StruZzeckiené
Tel. Nr. 8-446-61206 N "




Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys®
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-269
2022 m. balandZio 08 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé.

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 689

Méginiy gavimo data: 2022.04.05
Méginiy paémimo vieta (adresas): Vytauto D. vidurine mokykla
Tyrimo atlikimo data: 2022.04.08
Meéginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Méginys (1y) 1 butelis (iy) 1

Meéginys paimtas i3:

vidaus tinklai

Atestavimo paZzyméjimas Nr LPL-6

I3duotas 2014.09.29

(ivado, vidaus krano, greZinio, ulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé¢)
TYRIMO REZULTATAI _
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*

vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarniné lazdelé (E coli)

LST EN ISO 9308-1:2014

2. Koliforminés bakterijos

LST EN ISO 9308-1:2014

| 3. Zarniniai enterokokai

LST EN ISO 7899-2:2001

4. Kolonijas sudaran¢iy
vienety skaiius

LST EN ISO 6222:2001

CHEMINIAI TYRIMAI

._1' Savitasis elektros laidis

| LST EN 27888:2002

2

LST ISO 10523:2012

100 ml 0 <1
100 ml 0 <]
100 mi 0 <1 )
1 ml Priimtinas vartotojui ir be Neaptikta |
| nebiidingy poky¢iy
ps cm-1 2500 388
6,5-9,5 7,66

Atskiros Sio protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206

Agné Struzeckiené



Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys*
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-56
2022 m. vasario 11 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage. Atestavimo paZzyméjimas Nr LPL-6
[8duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 243
Méginiy gavimo data: 2022.02.08
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Vytauto D. vid. mokykla
Tyrimo atlikimo data: 2022.02.11
Meéginiy aprasymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§  vidaus tinklai
(ivado, vidaus krano, grezinio, Sulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardg)

TYRIMO REZULTATAI _
Tyrimai atlikti pagal | Tiriamas | Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
| 1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <
2. Koliforminés bakterijos | LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 o<1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudarangiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta |
vienety skaigius [ nebdingy pokyCiy |
CHEMINIAI TYRIMAI
I. Savitasis elekiros laidis | LST EN 27888:2002 | psem-l | 2500 [ 472
2. pH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 | 728

Atskiros §io protokolo daE/s be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybeés
reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja: & Agné StruZeckiené
Tel. Nr. 8-446-61206



< Vandens tyrimai Zirmtiny g. 106, Vilnius & §(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 221004MV698 | Eminio gavimo data: 2022-10-04 | ID 61999
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data

D. Zemaitaitienés ind. jmon. 16 2022-10-04

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/l | mg-ekv/l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebudingy pokyéiu
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokydiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 3 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...).

Tyrimy protokolg parengé %U{

\c
t Ve éﬁétmk;’: analitiké Edita Pusvaskiené
N irfaj ‘/
Dt 2
ANTGS {-k:;. ;.-

TVIRTINU
Direktorius
Valdas Siméikas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-10-17)




( ( Vandens tyrimai Zirm@ny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220712MV524 | Eminio gavimo data: 2022-07-12 | ID 58974
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GrezZinys (punktas) Paémimo data

!

D. Zemaitaitienés ind. jmon. 16 2022-07-12

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité ] mg/l | mg-ekv.l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
( nebiidingy pokyciy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 3 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo riba, Zymimas (<...).

IR
Tyrimy protokola parengé é ik&-gnalitike Edita Pusvaskienée
t € |
m, .
==

T
K Zo 7LI§TIN U

6 irektoriaus pavaduotoja
Jolanta Kozlova

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-07-14)



(, Vandens tyrimai Zirmtiny g. 106, Vilnius 3258 e

\L‘E’/ Yy /‘ LIETCVOS
iﬁi@ ARREDITACLIOS
B 8(5)2325287 Ko y |

NI
1SOAEC 17928 S lartem

Tyrimy protokolas Nr. 220405MV224 | Eminio gavimo data: 2022-04-05 | ID 54069
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data

D. Zemaitaitienés ind. jmon. 16 2022-04-05

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/l | mg-ekv./i | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy poky¢&iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
Spalva 2 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012 ™

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo riba, Zymimas (<...).

N-neakredituotas analizés metodas.
PN
Tyrimy protokola parengé ( o <’ \\ ﬂg Chemikeé-analitiké Virginija Jakubauskiené

i ’ UAB
Va nﬁ;: :15 TVIRTINU
\tzf *// Direktorjys
~ ‘2’}“ Valdas Simeik

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-04-13)




( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220208M V073 | Eminio gavimo data: 2022-02-08 | ID 52067
UZzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data

D. Zemaitaitienés ind. jmon. 9 2022-02-08

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité I mg/l [ mg-ekv./1 | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iu
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 2 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

miké-analitiké Edita Pusvaskiené

Rezultatai susij¢ tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-02-24)




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys® direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-899
2022 m. spalio 07 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I§duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skai€ius 1
Meéginio registracijos Nr. 2071
Meéginiy gavimo data: 2022.10.04
Meéginiy paémimo vieta (adresas): D.Zemaitaitienés ind. jmoné
Tyrimo atlikimo data: 2022.10.07
Meéginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iu) 1
Méginys paimtas i§:  vidaus tinkly
(jvado, vidaus krano, greZinio, Sulinio)
Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé¢)

TYRIMO REZULTATAI

Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta® |
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zaminé lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1

2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 : 100 ml 0 <1

4. Kolonijas sudaranciy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui ir be Neaptikta |
vienety skaidius nebidingy pokyCiy I
CHEMINIAI TYRIMAI

1. Savitasis elektros laidis LST EN 27883:2002 us cm-1 ' 2500 L 377 ‘
2.pH LST ISO 10523:2012 | 6,5-9.5 7,47 ‘

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 .,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja: )
Tel. Nr. 8-446-61206 “ ¥y

Agné StruZeckiené



Patvirtinta
UAB ,, Tauragés vandenys® direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-595
2022 m. liepos 15 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo paZzyméjimas Nr LPL-6
I3duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 1400
Méginiy gavimo data: 2022.07.12
Meéginiy paémimo vieta (adresas): D.7emaitaitienés ind.jmoné
Tyrimo atlikimo data: 2022.07.15
Meéginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Méginys paimtas i§:  vidaus tinkly
(jvado, vidaus krano, grezinio, Sulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavarde)

TYRIMO REZULTATAI

Tyrimai atlikti pagal Tiriamas | Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 | 100 ml | 0 ! <1
2. Koliforminés bakterijos L.ST EN [SO 9308-1:2014 100 ml 0 ' <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 : <1
4. Kolonijas sudaran¢iy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui ir be Neapfikta—‘
vienety skaiCius nebiidingy poky¢iy
| CHEMINIAI TYRIMAI ‘
| 1. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 351 i
2.pH | LST ISO 10523:2012 _ 6,5-9,5 740

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali buti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susij¢ tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateikias su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lictuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja: g
Tel. Nr. 8-446-61206 P

Aghé StruZeckiené




Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys*
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA

2022 m. balandzio 08 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé.

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 691

Meéginiy gavimo data: 2022.04.05
Meéginiy paémimo vieta (adresas): D. Zemaitaitienés ind. jmoné
Tyrimo atlikimo data: 2022.04.08
Méginiy apradymas: Geriamas vanduo Méginys (iu) 1 butelis (iy) 1

Meéginys paimtas i§:

vidaus tinklai

MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-271

Atestavimo paZyméjimas Nr LPL-6
I3duotas 2014.09.29

(jvado, vidaus krano, greZinio, Sulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST [SO 5667-5

Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavarde)
TYRIMO REZULTATAI 3
Tyrimai atlikti pagal | Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
| vandens kiekis | (pagal HN24:2017)
| MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1 |
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1 |
4. Kolonijas sudaran¢iy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta |
| vienety skai¢ius nebudingy poky<iy
CHEMINIAI TYRIMAI
| 1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 l 2500 382
l 2.pH LST ISO 10523:2012 | 6,5-9,5 1 7,46

Atskiros 3io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali bati kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206




Laboratorijos adresas:

Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys*
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA

2022 m. vasario 11 d.

Slaito g. Nr 2, Taurage.

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 247

Meéginiy gavimo data: 2022.02.08
Méginiy paémimo vieta (adresas): D. Zemaitaitienés individuali jmoné
Tyrimo atlikimo data: 2022.02.11

Meéginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
vidaus tinklai

Meéginys paimtas i$

Meéginiy paéméjas:

MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-60

Atestavimo paZyméjimas Nr LPL-6
I8duotas 2014.09.29

(ivado, vidaus krano, gr¢zinio, Sulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Stanislovas Kapturauskas

(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI

Tyrimai atlikti pagal

Tirtamas
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

| Leidziamas kiekis

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

Rasta* _]

1. Zaminé lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100ml | 0 L <l
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100m | 0 o<1
3. Zaminiai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 | 100 m 0 <
4. Kolonijas sudarangiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta |
vienety skaidius nebdingy pokyCiy
| CHEMINIAI TYRIMALI N |
1. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 usem-1 | 2500 KR
[2.pH [ LsTI1s0 1052322012 6,5-9.5 735 |

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susij¢ tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai‘ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja:

Tel. Nr. 8-446-61206 ij\"’“

Wy

Agné StruZzeckiené



’ ( Vandens tyrimai Zirminy g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 221004MV698 | Eminio gavimo data: 2022-10-04 | ID 62000
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data

LS Jurbarko krasto bendrija 17 2022-10-04

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/1 | mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky&iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokyc¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 2 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<.. ) / T
denCheﬂmke analitiké Edita Pusvaskiené
QIQ AN . / /

Tyrimy protokola parengé

TVIRTINU

Direktorius * \

“ane

Valdas Simé&ikas 1{‘1‘ i

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-10-17)



|
‘ ( Vandens tyrimai

Zirmany g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220712MV524 | Eminio gavimo data: 2022-07-12 | ID 58975
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GrgZinys (punktas) Paémimo data
LS Jurbarko krasto bendrija 17 2022-07-12
Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé
Analité mg/l | mg-ekv.1 | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai

Kvapo slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be
nebtidingy poky¢iy

LST EN 1622:2006

Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be
nebiidingy poky¢iy

LST EN 1622:2006

Drumstumas

<0.1 NTU

LST EN ISO 7027-1:2016

Spalva

3 mg/l Pt (A=410 nm)

LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo riba, Zymimas (<...).

Tyrimy protokolg parenge

*

»Van den C hemlke analitiké Edita Pusvaskiené
tyr Imgj“ /’

ZIRTIN U

( D{rektonaus pavaduotoja
/ Jolanta Kozlova

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruostas (2022-07-14)




( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius ilag\m s
ty & 8(5)2325287 o~ ram

Tyrimy protokolas Nr. 220405MV224 | Eminio gavimo data: 2022-04-05 | ID 54070
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data

LS Jurbarko krasto bendrija 17 2022-04-05

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité ] mg/l |  mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebudingy pokyciy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
Spalva 2 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012 ™

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo ribg, Zymimas (<...).

N-neakredituotas analizés metodas.
/ ﬁ;ﬂs AN
Tyrimy protokola parenge ‘;\:/ UAB \457\ Chemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené
1 <3f
,Vandens |
l ynmal i / TVIRTINY
N Direktoriys
Valdas Slmétkas

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leid?iama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-04-13)




L%

( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220208MV073 | Eminio gavimo data: 2022-02-08 | ID 52059
UZzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas Gre¢Zinys (punktas)

Paémimo data

LS Jurbarko krasto 1

2022-02-08

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité [ mg/l | mg-ekvl | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
‘nebudingy pokyé&iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 3 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

- Valas Vo)
Tyrimy protokolg parengé W » "andey o
imai
N

miké-analitiké Edita Pusvaskiené

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidziama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas

paruoitas (2022-02-24)




Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys* direktoriaus

2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS#
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA

2022 m. spalio 07 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurageé.

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 2072

Meéginiy gavimo data: 2022.10.04
Meéginiy paémimo vieta (adresas): LS Jurbarko kraSto bendrija
Tyrimo atlikimo data: 2022.10.07
Meéginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Meginys (iy) 1 butelis (iy) 1

Meginys paimtas 18:

vidaus tinkly

MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-900

Atestavimo paZzyméjimas Nr LPL-6
I$duotas 2014.09.29

(jvado, vidaus krano, greZinio, $ulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavarde¢)
TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal | Tiriamas Leidziamas kickis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 [ 100 ml 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 f 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 | 100 ml 0 <1 i
4. Kolonijas sudaran¢iy LST EN ISO 6222:2001 f I ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta |
vienety skaicius | nebudingy pokyCiy |
CHEMINIAI TYRIMAI a
1. Savitasis lektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 382
2. pH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 7,59

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206




Patvirtinta
UAB ,, Tauragés vandenys® direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,, TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-596
2022 m. liepos 15 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I$duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 1401
Meéginiy gavimo data: 2022.07.12
Meéginiy paémimo vieta (adresas): LS Jurbarko krasto bendrija
Tyrimo atlikimo data: 2022.07.15
Méginiy apra§ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§:  vidaus tinkly
(ivado, vidaus krano, greZinio, Sulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI

Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kickis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaranéiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta |

vienety skai¢ius nebadingy poky&iy

CHEMINIAI TYRIMAL |
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 | 346 I
2.pH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 | 745 |

Atskiros io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206




Patvirtinta

UAB ,, Tauragés vandenys®
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-272
2022 m. balandzio 08 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurageé. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I§duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 692
Meéginiy gavimo data: 2022.04.05
Meéginiy paémimo vieta (adresas): LS Jurbarko krasto bendrija
Tyrimo atlikimo data: 2022.04.08
Méginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (i) 1 butelis (y 1
Méginys paimtas i§:  vidaus tinklai
(jvado, vidaus krano, greZinio, ulinio)
Méginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal | Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kickis | (pagal HN24:2017) |
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zarniné lazdelé (E coli) | LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml I 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml ' 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
"4. Kolonijas sudaran¢iy LST EN ISO 6222:2001 Iml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skaicius nebadingy pokytiy |
CHEMINIAI TYRIMAI
| 1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us em-1 2500 391
2.pH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 . 7,57

Atskiros ¥io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja: “ s
Tel. Nr. 8-446-61206

Agné Struiét-:]kiené

.'/.



Laboratorijos adresas:

Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys®
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA

2022 m. vasario 11 d.

Slaito g. Nr 2, Taurage.

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Méginio registracijos Nr. 239

Meéginiy gavimo data: 2022.02.08
Meéginiy paémimo vieta (adresas): LS Jurbarko krasto bendrija
Tyrimo atlikimo data: 2022.02.11
Meéginiy apras§ymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1

Méginys paimtas i§

Meéginiy paémeéjas:

vidaus tinklai

MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-52

Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
[§duotas 2014.09.29

(ivado, vidaus krano, greZinio, $ulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Stanislovas Kapturauskas

(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*

vandens kiekis | (pagal HN24:2017) | ‘

| MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI . R
1. Zarning lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 | 100 ml 0 o<1 |
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 m! 0 <1
4. Kolonijas sudarangiy LST EN ISO 6222:2001 Iml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikia |
vienety skai¢ius nebadingy pokyeiy |

' CHEMINIAI TYRIMAI o |
| 1. Savitasis elekiros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 - 2500 |45
2. pH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 | 724

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniu tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka HN 24:2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés
reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206

Agné Struzeckiené



( Vandens tyrimai Zirminy g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 221004MV698 | Eminio gavimo data: 2022-10-04 | ID 62001
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data

UAB "Sumustinis" 18 2022-10-04

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité [ mg/l [ mg-ekv./1 | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis | Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebudingu poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokydiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 3 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo riba, Zymimas (<...).

Tyrimy protokolg parengé { f

TVIRTINU !

Direktorius \
Valdas Sim¢ikas V¥

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-10-17)




’ ( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220712MV524 | Eminio gavimo data: 2022-07-12 | ID 58976
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data
| UAB "Sumustinis” 18 2022-07-12
Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé
Analité J mg/l [ mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai

Kvapo slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be |
nebiidingy pokydiy

LST EN 1622:2006

Skonio slenkstis

Priimtinas vartotojams ir be
nebiidingy pokyéiy

LST EN 1622:2006

Drumstumas

<0.1 NTU

LST EN ISO 7027-1:2016

| Spalva

2 mg/l Pt (=410 nm)

LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo ribg, ymimas (<...).

Tyrimy protokolg parengé

W
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» an@bﬁng ;
tyrimai“‘/

IS

C

"_é-analitiké Edita Pusvaskiené
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. loug_
irektoriaus pavaduotoja
Jolanta Koziova

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-07-14)




( Vandens tyrimai Ziﬂn;ln;!(%zlgozﬁs,z\g;rﬁus = ABREDITACLIOS

]‘cﬂiﬂ»l 1728 Nr. 3 A 17501

Tyrimy protokolas Nr. 220405MV224 | Eminio gavimo data: 2022-04-05 | ID 54071
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data

UAB " Sumustinis” 18 2022-04-05

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité [ mg/l | mg-ekv./l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 @
nebiidingy pokyd&iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ®
nebiidingy pokyciy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
Spalva 3 mg/l Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012 ™

Rezultatas, maZesnis uz nustatymo riba, Zymimas (<...).

N-neakredituotas analizés metodas. - ST

&:? Q’:/G
Tyrimy protokola parengé %// v “" B \E\ 4 % Chemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené
Vandens ]
\tyumal“ / TVIRTINU
X V/Lmu‘s Dlrektor,uS
Valdas s’mdlka

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-04-13)




Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys‘ direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-901
2022 m. spalio 07 d.

Atestavimo paZzyméjimas Nr LPL-6
Isduotas 2014.09.29

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé.
Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 2073
Meéginiy gavimo data: 2022.10.04
Méginiy paémimo vieta (adresas): UAB ,,Sumustinis*
Tyrimo atlikimo data: 2022.10.07
Meéginiy aprasymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§:  vidaus tinkly

(jvado, vidaus krano, greZinio, 3ulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paémeéjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAIL

Atskiros %io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.

Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206

Agné StruZeckiené

| Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
_: | vandens kiekis | (pagal HN24:2017)
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zaminé lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 | 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 | 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaranéiy LST EN ISO 6222:2001 " 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta
vienety skai¢ius l ) nebiidingy pokyciy
CHEMINIAI TYRIMAI
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 ps cm-1 2500 379 |
' 2.pH LST ISO 10523:20]12 6,5-9,5 7,50 '



Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys® direktoriaus

2014.04.23. jsakymu Nr. G-33

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-597

2022 m. liepos 15 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage.

Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 1402
Méginiy gavimo data: 2022.07.12

Meéginiy paémimo vieta (adresas): UAB ,,Sumustinis®

Tyrimo atlikimo data: 2022.07.15

Atestavimo paZzyméjimas Nr LPL-6
[§duotas 2014.09.29

Meéginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1

Meéginys paimtas i§:  vidaus tinkly

(ivado, vidaus krano, grezinio, $ulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST [SO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI -
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta* |
vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zarning lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaranéiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptika |
vienety skaiius nebadingy pokyiy
CHEMINIAI TYRIMAI
1. Savitasis eiektros laidis LST EN 27888:2002 us cm-1 2500 337
2.pH | LST ISO 10523:2012 |‘ 6,5-9,5 745

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja:

Tel. Nr. 8-446-61206 N‘}

Agné StruZeckiené




Patvirtinta

UAB ,,Tauragés vandenys®
Direktoriaus Eduardo Anulio
2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-273
2022 m. balandzio 08 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Taurage. Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
I¥duotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Méginio registracijos Nr. 693
Méginiy gavimo data: 2022.04.05
Meéginiy paémimo vieta (adresas): UAB ,,Sumustinis™
Tyrimo atlikimo data: 2022.04.08
Meéginiy apraiymas: Geriamas vanduo Megimys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§:  vidaus tinklai
(jvado, vidaus krano, grezinio, $ulinio)
Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Méginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)

TYRIMO REZULTATAI
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
| vandens kiekis | (pagal HN24:2017) |

| MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarnineé lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
2. Koliformines bakterijos LST EN I1SO 9308-1:2014 100 ml 0 <1

3. Zarniniai enterokokai | LST EN ISO 7899-2:2001 | 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaran&iy LST EN ISO 6222:2001 ' 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta

vienety skaicius | nebiidingy pokytiy

CHEMINIAI TYRIMAI

1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 ' us cm-1 2500 396

2.pH LST SO 10523:2012 6595 | 111

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja: Agneé Stru?“:eckiené

Tel. Nr. 8-446-61206




€ Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius & 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 221004MV698 | Eminio gavimo data: 2022-10-04 | ID 61998
Uzsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas GreZinys (punktas) Paémimo data

Kaviné-baras "Geliuksas" 15 2022-10-04

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité [ mg/l |  mg-ekv.l | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy pokydiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
Spalva 2 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, mazesnis uz nustatymo ribg, Zymimas (<...).

”/" e

ey

'~7/ UAB ) x.ft:

Tyrimy protokola parengé M\ ” ;rn de Ehexylke -analitiké Edita Pusvaskiené
1 m aj £ p

JLNM S

TVIRTINU ‘;
Direktorius _j,/
\r

Valdas Siméikas

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokol
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-10-17)




‘ ( Vandens tyrimai Zirmiiny g. 106, Vilnius B 8(5)2325287

Tyrimy protokolas Nr. 220712MV524 | Eminio gavimo data: 2022-07-12 | ID 58973
UZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

—

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data
Kaviné-baras "Geliuksas" | 15 . 2022-07-12

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité 1' mg/l | mg-ekv./1 | Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebudingy pokyé&iy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006
nebiidingy poky¢iy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016
I_Spalva 3 mg/l Pt (A=410 nm) [ LST EN ISO 7887:2012

Rezultatas, mazesnis uZ nustatymo riba, Zymimas (<...).

Tyrimy protokolg parenge ?&tﬂf
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Lo Vioug_
Direktoriaus pavaduotoja

Jolanta Kozlova

Rezultatai susijg tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokolg
dalimis dauginti leidziama tik su UAB ,,Vandens tyrimai“ sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-07-14)




N LIETUVOS
Y . ’, NACIONALINIS
Zirminy g. 106, Vilnius , ] AKREDITACIIOS

Vandens tyrimai 7
<' y B 8(5)2325287 N B

lﬁ()lll“( l 7'.'4 Nr. 1.4.176. 418

Tyrimy protokolas Nr. 220405M V224 | Eminio gavimo data: 2022-04-05 | ID 54068
UzZsakovas: UAB "Jurbarko vandenys" | 861880266, stasysbk@gmail.com

Objektas Grezinys (punktas) Paémimo data

Kaviné-baras "Geliuksus” 15 2022-04-05

Tyrimo rezultatai
Vandens cheminé analizé

Analité | mg/1 |  mg-ekv./l ] Analizés metodas
Kitos analités Rezultatai ir matavimo
vienetai
Kvapo slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingy pokyéiy
Skonio slenkstis Priimtinas vartotojams ir be LST EN 1622:2006 ™
nebiidingu pokyéiy
Drumstumas <0.1 NTU LST EN ISO 7027-1:2016 ™
Spalva 2 mg/1 Pt (A=410 nm) LST EN ISO 7887:2012 ™

Rezultatas, maZesnis uZ nustatymo ribg, Zymimas (<...).
N-neakredituotas analizés metodas

E.5,¢
Tyrimy protokola parengé (4/ U A B ;; %@ Chemiké-analitiké Virginija Jakubauskiené

TVIRTINU
Dir ektoriyg
\\/' Nr\\%/ a’das Slmélka

Rezultatai susije tik su tirtais objektais, taikytini tokiam éminiui, koks buvo gautas. Tyrimy protokola
dalimis dauginti leidZiama tik su UAB ,,Vandens tyrimai* sutikimu. Tyrimas baigtas ir protokolas
paruostas (2022-04-13)



Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys® direktoriaus
2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA
MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-898
2022 m. spalio 07 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé. Atestavimo pazZyméjimas Nr LPL-6
ISduotas 2014.09.29
Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 2070
Meéginiy gavimo data: 2022.10.04
Meéginiy paémimo vieta (adresas): Kaviné — baras ,,Geliuksus*
Tyrimo atlikimo data: 2022.10.07
Méginiy apraSymas: Geriamas vanduo Méginys (iy) 1 butelis (iy) 1
Meéginys paimtas i§: vidaus tinkly
(jvado, vidaus krano, greZinio, Sulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavarde)

TYRIMO REZULTATAI

Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
| vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
| 2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1

3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml _ 0 <1

4. Kolonijas sudaraniy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui ir be Neaptikta

vienety skaigius | nebiidingy pokydiy

CHEMINIAI TYRIMAI )
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 :| ps cm-1 i 2500 : 382
2.pH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 | 764

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai“ nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti
tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206 )/

Agné StruZeckiené



Laboratorijos adresas:

Patvirtinta

UAB ,, Tauragés vandenys® direktoriaus

2014.04.23. jsakymu Nr. G-53

UAB ,,TAURAGES VANDENYS“
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA

2022 m. liepos 15 d.

Slaito g. Nr 2, Taurage.

Protokolo puslapiy (su priedais) skai¢ius 1
Meéginio registracijos Nr. 1399

Meéginiy gavimo data: 2022.07.12
Méginiy paémimo vieta (adresas): Kaviné — baras ,,Geliuksus®
Tyrimo atlikimo data: 2022.07.15
Méginiy aprasymas: Geriamas vanduo Méginys (iu) 1 butelis (iy) 1

Meéginys paimtas i8:

vidaus tinkly

MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-594

Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
[§duotas 2014.09.29

(jvado, vidaus krano, gr¢Zinio, Sulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Meéginiy paéméjas:  Stanislovas Kapturauskas
(vardas, pavardé)
TYRIMO REZULTATAI B B
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
vandens kiekis | (pagal HN24:2017)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
3. Zarniniai enterokokai LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaranéiy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui irbe | Neaptikta |
vienety skaicius nebadingy pokySiy |
CHEMINIAI TYRIMAI i '
1. Savitasis elektros laidis LST EN 27888:2002 us em-1 2500 336 |
2.pH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 741 |

Atskiros $io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susije tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréZtimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206

Agné Struzeckiené



Patvirtinta
UAB ,,Tauragés vandenys®

Direktoriaus Eduardo Anulio

2014.04.23. jsakymu Nr G-53

UAB ,, TAURAGES VANDENYS*
GERIAMO VANDENS LABORATORIJA

2022 m. balandZio 08 d.

Laboratorijos adresas: Slaito g. Nr 2, Tauragé.

Protokolo puslapiy (su priedais) skaicius 1
Meéginio registracijos Nr. 690

Meéginiy gavimo data: 2022.04.05
Meginiy paémimo vieta (adresas): Kaviné - baras ,,Geliuksus®
Tyrimo atlikimo data: 2022.04.08
Meéginiy apra$ymas: Geriamas vanduo Meginys (iy) 1 butelis (iy) 1

Méginys paimtas is:

Meéginiy paémeéjas:

vidaus tinklai

MEGINIU TYRIMO PROTOKOLAS Nr. 22-270

Atestavimo pazyméjimas Nr LPL-6
[duotas 2014.09.29

(jvado, vidaus krano, greZinio, $ulinio)

Meéginiy paémimo tvarka: LST ISO 5667-5

Stanislovas Kapturauskas

(vardas, pavarde)

TYRIMO REZULTATAI -
Tyrimai atlikti pagal Tiriamas Leidziamas kiekis | Rasta*
; vandens kiekis | (pagal HN24:2017)
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
1. Zarniné lazdelé (E coli) LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
2. Koliforminés bakterijos LST EN ISO 9308-1:2014 100 ml 0 <1
' 3. Zarniniai enterokokai | LST EN ISO 7899-2:2001 100 ml 0 <1
4. Kolonijas sudaran¢iy LST EN ISO 6222:2001 1 ml Priimtinas vartotojui ir be | Neaptikt;
vienety skaitius nebidingy pokyCiy
CHEMINIAI TYRIMAI !
1. Savitasis elektros laidis | LST EN 27888:2002 ps cm-1 2500 [ 390 |
2.pH LST ISO 10523:2012 6,5-9,5 757 |

Atskiros §io protokolo dalys be laboratorijos sutikimo negali biiti kopijuojamos.
Bandymo rezultatai yra susij¢ tik su pateiktais bandymui objektais.
*Mikrobiologiniy tyrimy rezultatas pateiktas su matavimo neapibréztimi.

Atliktas mikrobiologinis tyrimas atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 ,,Geriamojo
vandens saugos ir kokybés reikalavimai® nurodymus ir maistui bei buities poreikiams naudoti

tinkamas.

Laboratorijos vedéja:
Tel. Nr. 8-446-61206

)
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Agné Strueckiené



